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Gaskesselhaus
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BHKW C
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Fundament Rohrbrücke 
(Bestand)
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Abdeckung Kabelkanal

Kabelkanal

10 cm Sauberkeitsschicht C12/15
40 cm Frostschutz Recyclingmaterial

60 cm Kies
40 cm Frostschutz Recyclingmaterial
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OK Fundament Rohrbrücke +0.20

-1.20
-1.30

OK Planum -1.50

-1.10

-0.40-0.40

-0.90

T 03

F = 47.18 m² U = 28.70 m

Aggregateraum 110

+4.38

+4.00

+4.25

+4.00

2.24 % Gefälle

Stahlplatte 20x40

Attikablech umlaufend 
RAL 5014 taubenblau

OK Gitterrost +4.70

5 cm        Kies
1   Lg.      Dachabdichtung bituminös
38-25 cm Stahlbeton

Geländer umlaufend
H = 1.10 m
Handlauf Edelstahl
Rundrohr 42.4*3.2 mm
Geländerstütze
Rundrohr 60.3*6.3 mm

Dachentwässerung

Attikablech umlaufend
RAL 5014

Stütze SHS 200x4

Geländer umlaufend
H = 1.10 m
Handlauf Edelstahl
Rundrohr 42.4*3.2 mm
Geländerstütze
Rundrohr 60.3*6.3 mm

Gitterrost 5 cm
Schweißpressrost
Tragstab 3x50
Rutschhemmung R12

5 cm        Kies
1   Lg.      Dachabdichtung bituminös
38-25 cm Stahlbeton

Rohr 26.9 x 2.6

Rohr 26.9 x 2.6 Rohr 26.9 x 2.6

Fortluftöffnung
mit Aufkantung
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Rohre vom Gaskesselhaus
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Legende

es sind die aktuellen Planstände zu beachten, z.B.
-Grundrisse
-Schnitte
-Dachaufsichten

-Haustechnik
-allg.  Anschluss- / Aufbaudetails
-Darstellungen der Regenfallrohre, siehe Ansichten

± 0.00 OKFFB EG = 111.10 m NN

Darstellung / Textliche Ergänzungen

Bestand

Abbruch

Stahlbeton (Neu)

Neubau

Anlagentechnik

Sauberkeitsschicht (Neu)

Gitterrost (Neu)

FD-Bodendurchbruch

DD-Deckendurchbruch

WD-Wanddurchbruch

Kernbohrung Wand

OKFFB Oberkante Fertigfußboden

OKRFB Oberkante Rohfußboden

UKFD Unterkante Fertigdecke

UKRD Unterkante Rohdecke

WD L=Lüftung

S=Sanitär

H=Heizung

E=Elektro

Wanddurchbruch

Höhenkoten
im Schnitt (fertig)

OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

OKRFB=Oberkante Rohfußboden im Schnitt (roh)

im Grundriss (fertig)

im Grundriss (roh)

Verweis Index

Änderungshinweis
siehe Vermerk 
aktueller IndexAlle Angaben und Maße sind am Bau zu prüfen!
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Kläranlage Dresden-Kaditz
Erneuerung - Austausch BHKW A und B

Ausschreibung

BHKW D
Schnitt 2-2 - Bau

ZI

STE

Scharfenberger Straße 152

01139 Dresden

Tel.: 0351 822-0

Fax: 0351 822-1111

04.02.2026

04.02.2026

Stadtentwässerung Dresden GmbH
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