
X = 5407476.104
Y = 5660572.009

50
25

Entlüftung
DN 100

180°

Wand-Schwenkkran
für Montageöffnung
im Keller

00.14
Gebläseraum
F = 274.83 m²
RH = 8.75 m
FB01

8.83

40 5

00.13
Ansaugkanal
F = 37.68 m²
RH = 2.00 m
FB01

Stahltreppe
11 Stg. 19³6/26

Falttor,
4flügelig

WD 25x50
UK +110.57

DD 25x50
in Decke über KG

Entlüftung DN 150
Werkstoff-Nr. 1.4301

Ansch
luss M

edienk
anal

siehe 
Zeichn

ungs-N
r. BK-1

1-008.
1

Anschluss Medienkanal
siehe Zeichnungs-Nr. BK-11-008.1

WD 1.32x1.01
UK +112.39

WD 1.32x1.01
UK +112.39

WD 1.32x1.01
UK +112.39

WD 1.32x1.01
UK +112.39

00.17
TH 2
F = 17.66 m²
FB04

Zuluftkanal
1.30x0.70

Leiter mit Ab-
sturzsicherung

Kabelkanal
Abdeckung mit 
Flachstahlgitterrost

Einstiegsöffnung
in Gitterrostebene

T30
T00.12.1

WD 45x65
UK +110.98

WD 60x50
UK +110.83

2x WD 30x50
UK +112.18, +114.35

WD 45x65
UK +110.98

WD 50x50
UK +110.98

2x WD 70x75
UK +110.98

00.05
MSR-Raum 1
F = 25.09 m²
RH = 3.30 m
FB02

2x WD 70x75
UK +110.98

2x WD 30x50
UK +112.18, +114.35

T0
0.
09

WD 45x65
UK +110.98

WD 45x65
UK +110.98

WD 60x50
UK +110.83

WD 60x50
UK +110.83

WD 60x50
UK +110.83

6 cm Perimeterdämmung
unter OFG

Kabelleerrohr da  = 63

09.12
RS-Oberwasser-
Becken

B06C.4/70
LR001

B06C.4/70.
LL007

B06C.4/70.
LL008

B06C.4/70
LR002

B06C.4/70.
LL010

B06C.4/70.
LL009

B06C.4/70
LR003

B06C.4/70
LR004

B06C.4/70
LR005

B06C.4/70.
LL011

2.52

DD 1.88x21
9 Kabeldurchführungen
Typ UGA 
150-K2/300

WD 50x50
UK +110.98

WD 50x50
UK +110.98

WD 45x65
UK +110.98

F = 30.55 m²
RH = 3.30 m
FB02DD 1.88x21

9 Kabeldurch-
führungen Typ UGA KD 150-K2/300 
in Decke über KG einsetzen

WD 50x50
UK +110.98

00.06
NSV 1

00.08
MSR-Raum 2
F = 25.07 m²
RH = 3.30 m
FB02

10
0.
00

T30
T00.11

Montagebühne
aus Flachstahlgitterrost
OK +110.35

WD 1.32x1.01
UK +112.39

WD 1.32x1.01
UK +112.39

8.635

2.23

40
5

00.16
TH 1
F = 17.66 m²
FB04

00.10
Trafo 31
F = 10.13 m²
FB01

00.09
Trafo 32
F = 10.13 m²
FB01

00.02
Trafo 34
F = 10.13 m²
FB01

00.03
Trafo 33
F = 10.13 m²
FB01

B06C.4/70 LS022

B06C.4/70
LS025

B06C.4/70
LS026

B06C.4/70
LS027

B06C.4/70
LS028

B06C.4/70
LS029

00.12
Flur 2
F = 14.48 m²
RH 3.10 m
FB05
UHD

4 cm Schaumglas-
dämmung
(LV-Pos. 6323.90)

WD 40x50
UK +114.35

4 cm Schaumglas-
dämmung
(LV-Pos. 6323.100)

WD 40x50
UK +114.35

4 cm Schaumglasdämmung
(LV-Pos. 6323.90)

WD 45x65
UK +110.98

Abluftkanal
1.30x0.70

4 cm Schaumglas-
dämmung
(LV-Pos. 6.323.90)

2.5
12.4
4

4 cm Schaumglas-
dämmung
LV-Pos. 6.323.100

Trennfuge
Kante ausbilden

Trennfuge
Kante ausbilden

8 Stg. 
186/26

11 Stg. 
186/26

Geländer, Stahl verzinkt
Handlauf 48x3,
h = 1.00 m

Geländer, Stahl verzinkt
Handlauf 48x3,
h = 1.00 m

Schutzplanken
TL-Sp, Holm Profil A,
Pfostenabstand 2m

Schutzplanken
TL-Sp, Holm Profil A,
Pfostenabstand 2m

00.01
RS-Pumpenraum
F = 55.61 m²
RH = 6.70 m
FB04

1.3%

1.0%

1.0%

Schuhabstreifer
60x40x8
OK +111.74

Vertiefung in
Deckenplatte
70x50
UK +111.66

X = 5407452.456
Y = 5660560.254

Trinkwasser
18x1 mm

Trinkwasser
18x1 mm

je Traforaum
bauseitige Zuluftöffnug
im unteren Türbereich

je Traforaum
bauseitige Zuluftöffnug
im unteren Türbereich

WD 30x60
unter Decke

D
N
 1
60

Zuluft
V = 100 m³/h

WD 30x60
unter Decke

E-Heizkörper
Stiebel Eltron
CON 10 ZS
Wärmeleistung 1000 W

Abluftventil
V = 100 m³/h

Brandschutzklappe
Strulik BEK-K90

Brandschutzklappe
Strulik BEK-K90

Abluftventil
V = 100 m³/h

Zuluftventil
V = 100 m³/h

Brandschutzklappe
Strulik BEK-K90

Abluft
V = 100 m³/h

Brandschutzventil
Strulik BCF-WK90

E-Heizkörper
Stiebel Eltron
CON 10 ZS
Wärmeleistung 1000 W

E-Heizkörper
Stiebel Eltron
CON 10 ZS
Wärmeleistung 1000 W

Raumtemperatur
max 40°C
Lüftung

max 44.000 m³/h

max 
40°C

max 
40°C

max 
40°C

max 
40°C

Zuluftventil
V = 100 m³/h

Brandschutzklappe
Strulik BEK-K90

Außenluftfilter
Helios LFBR 160

E-Heizkörper
Stiebel Eltron
CON 10 ZS
Wärmeleistung 1000 W

max. Wärmeleistung 17 KW
Lüftung V=2.500 m³/h

max. Wärmeleistung 17 KW
Lüftung V=2.500 m³/h

max. Wärmeleistung 17 KW
Lüftung V=2.500 m³/h

max. Wärmeleistung 17 KW
Lüftung V=2.500 m³/h

RW
DN 100

RW
DN 100

RW
DN 100

RW
DN 100

RW
DN 100

RW-Ablauf
mit Geruchsverschluss
direkt in RS/ÜS-Vorlage

Bedienelement
Wandventilator

5/40°C

Stahlblechkanal
60x30

Brandschutzklappe mit
Branschutzverkleidung
Schako BK 188 503x201-500
Z 41.3-319

Brandschutzklappe mit
Branschutzverkleidung
Schako BK 188 503x201-500
Z 41.3-319

Stahlblechkanal
60x30

5/40°C

5/40°C

Zulufteinheit mit Anschluss
an bauseitigen Rahmen 
mit Wetterschutzgitter 1.0 m x 1.0 m
bestehend aus:
- Jalousieklappe 1.0 m x 1.0 m, TROX JZ
- Stellmotor Bellimo AF24(-S)
- Axial-Rohrventilator Maico DZR 60/4 B
- Stahlblechkanal mit Lüftungsgitter

Zulufteinheit mit Anschluss
an bauseitigen Rahmen 
mit Wetterschutzgitter 1.0 m x 1.0 m
bestehend aus:
- Jalousieklappe 1.0 m x 1.0 m, TROX JZ
- Stellmotor Bellimo AF24(-S)
- Axial-Rohrventilator Maico DZR 60/4 B
- Stahlblechkanal mit Lüftungsgitter

Zulufteinheit mit Anschluss
an bauseitigen Rahmen 
mit Wetterschutzgitter 1.0 m x 1.0 m
bestehend aus:
- Jalousieklappe 1.0 m x 1.0 m, TROX JZ
- Stellmotor Bellimo AF24(-S)
- Axial-Rohrventilator Maico DZR 60/4 B
- Stahlblechkanal mit Lüftungsgitter

Zulufteinheit mit Anschluss
an bauseitigen Rahmen 
mit Wetterschutzgitter 1.0 m x 1.0 m
bestehend aus:
- Jalousieklappe 1.0 m x 1.0 m, TROX JZ
- Stellmotor Bellimo AF24(-S)
- Axial-Rohrventilator Maico DZR 60/4 B
- Stahlblechkanal mit Lüftungsgitter

je Traforaum
1 Stck. Wandventilator
Maico EZQ 30/2 B
V=2.500m³/h UK+114.96

je Traforaum
1 Stck. Wandventilator
Maico EZQ 30/2 B
V=2.500m³/h UK+114.96

Zuluft MSR-Räume:
Zuluftventilator V=400 m³/h Maico ERR 16/1
Wetterschutzgitter
Montage in MSR-Räumen +114.65
Montage in TH 2 +113.80

Abluft MSR-Räume:
Abluftventilator V=400 m³/h Maico ERR 16/1
Wetterschutzgitter
Montage in MSR-Räumen +114.65
Montage in TH 1 +113.80

5.200W

6.720W

Brandschutzventil
Strulik BCF-WK90

5.220W

Klimainnengerät als Deckenunterbaugerät
Kälteleistung, eingestellt 7.1 kW
Hersteller/Typ:
Mitsubishi Electric/PCFY-P63V GM-A
Leitungsdimensionen zu
Saug- u. Druckleitung sowie
Kondensatleitung siehe Funktionsschema

B

Y
Y

G

G

F

A

C

A.1 A.2

7.1.4

8.1.1

8

8.1.4

8.1.3

8.1.2

7.1.2

7.1.3

7.1.1

B.3B.2M 2B.1M 1A.4A.3 B

A

F

C

H H

E

E B

zu 00.14
+111.10
+111.16

+111.68
+111.75

+111.68
+111.71

+111.68
+111.76

+111.68
+111.76

+111.68
+111.76

+111.68
+111.76

+111.68
+111.76

+111.68
+111.76

+111.68
+111.74

+111.68
+111.71

+111.68
+111.75

+111.68
+111.75

+111.68
+111.76

+111.68
+111.74

+111.68

+111.68
+111.75

+111.68
+111.75

+110.98
+111.75

+111.68
+111.75

+110.98
+111.75 +111.68

+111.75

+111.68
+111.75

+111.07
+111.74

+111.68
+111.72

+111.07
+111.72 +111.68

+111.74

+111.68
+111.72

+110.34

+110.40
+111.07
+111.72

+111.07
+111.74

+110.34

+111.68
+111.75

+111.68

+111.68
+111.72

+111.68
+111.75

+111.68
+111.71

+1
10
.3
8

+1
10
.4
5

11 Stg. 186/26
8 Stg. 186/26

7 Stg. 186/26

7 Stg. 186/26

+110.35

Doppelboden

+110.98
+110.98

+110.98
+110.98

+1
10
.3
8

+1
10
.4
5

+111.07
+111.74

+111.68
+111.72

Doppelboden

+111.68
+111.72

+111.68
+111.71

+111.07
+111.72

+111.68
+111.75

+111.07
+111.75

+111.07
+111.74

+111.07
+111.72

+110.34

+110.40

+110.34

+111.68
+111.72

+111.68
+111.75

+111.68
+111.75

+111.68
+111.71

+111.68
+111.74

+111.68
+111.75

+111.68
+111.75

+111.68
+111.71

+111.68
+111.74

+111.68
+111.74

+111.68
+111.71

+111.71
OKG neu

+111.68
+111.71

+111.68
+111.71

+111.68
+111.71

+1
05
.9
7

+1
06
.9
2

+1
05
.9
7

+1
06
.0
2

+105.97
+105.97

Doppelboden

T00.12.2

T30

T0
0.
06

T0
0.
07
.1

Einbau eines bauseits
gelieferten Mauerrohres
da = 711 mm
C +112.93
UK +112.58

Einbau eines bauseits
gelieferten Mauerrohres
da = 711 mm
C +112.93
UK +112.58
L

Einbau eines bauseits
gelieferten Mauerrohres
da = 711 mm
C +112.93
UK +112.58
L

Einbau eines bauseits
gelieferten Mauerrohres
da = 711 mm
C +112.93
UK +112.58

FE0
0.14

.1

BRH
 +0.

64

FE
00
.1
4.
1

BR
H 
+0
.6
4

BR
H
 0
.0
0

T0
0.
01
4.
4

BRH +0.64

FE00.14.1

BRH +0.64
FE00.14.1

D
op
pe
lb
od
en

B0
6C
.4/
70
 S
02
0

B0
6C
.4/
70
 S
01
9

B06
C.4

/70 
LS0

24

B06
C.4

/70 
LS0

23

B06C.4/70 LS021

B06C.4/70 LS017

B06C.4/70 LS018

B06C.4/70 LS013

B06C.4/70 LS014

B06C.4/70 LS015 B06C.4/70 LS016

C +111.63 L

C +111.63 L

C +111.63 L

C +111.63 L

C +111.63 L

Pr
of
ilb
et
on

G
ef
äl
le
 1
0%

Falttor 3flüglig

T0
0.
01

DD 1.00x1.00

2x DD 34x1.95

Kabelleerrohr da  = 63

Kabelleerrohr da  = 63

Kabelleerrohr da  = 63

Kabelleerrohr da  = 63

Kabelleerrohr da  = 63

Kabelleerrohr da  = 63

Kabelleerrohr da  = 63

Kabelleerrohr da  = 63

Kabelleerrohr da  = 63

Kabelleerrohr da  = 63
Kabelleerrohr da  = 63

2x D
D 3

4x1
.95

2x
 D
D 
34
x1
.95

Montageöffnung
1.50x1.00 m

1.0%

1.0%

3.
0%

1.25%

1.0%

1.0
%

1.0%

1.0%1.0%

1.0
%

1.0%

1.2
5%

1.
0%

1.
25
%

1.
0%

1.0%

3.
0%

3.0%

2.0%

1.25%

1.0%

1.
3% 1.

0%

2%

DD 1.05x2.00

DD 1.00x1.00

DD 1.00x1.00

DD
 1.
05
x2
.00

DD
 1.
00
x1
.00

DD 
1.05

x2.0
0

DD 
1.00

x1.0
0

DD 1.05x2.00 DD 1.05x2.00

Montageöffnung
1.05x2.00 m

3.
0%

Einstiegsöffnung
1.00x1.00 m

befahrbarer Bereich

FB08

2x DD 34x1.95

2x DD 34x1.95

2x DD 34x1.95

DD 1.00x1.00

DD 1.05x2.00

DD 1.05x2.00

DD 1.00x1.00

DD 30x60

DD 25x40RW DN 125

SW DN 100 DD 80x1.40

T0
0.
10

FB04

T0
0.
07
.2

DD   20

+110.98
+111.75

M1

FE00.01
BRH +1.00

FE00.01
BRH +1.00

T0
0.
05
.2

DD 30x60

T0
0.
02

DD 80x1.40SW DN 100
RW DN 125

DD 25x40

FB04 T00.17

Mauerrohr DN 150 Einstiegsöffnung
1.00x1.00 m

Sauberlaufzone

T0
0.
14
.3

T00.1
4.5

T00.14.2

T00.14.1

+111.68
+111.75

+111.68
+111.68

B06B.4/70.VG003

B06B.4/70.VG002

B06B.4/70.VG001
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